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Energiamegtakaritasi intézkedési terv

Vezetdi osszefoglalo

Az energiamegtakaritasi intézkedési terv készitése soran az intézmények rendelkezésre allé
energiafogyasztasi adatai, a korabbi évek beruhazasai, valamint a helyszini bejarasok soran
Osszegyujtott adatok keriiltek feldolgozasra.

A begylijtott adatok alapjan elmondhato, hogy energia megtakaritast eredményez6 feladatok
hatékony elvégzéséhez mindenképpen sziikséges az intézmények energetikai auditalasa,
valamint az intézményekre vonatkozo adatok rendszeres gyljtésére és kontrollalasara,
energetikus végzettséggel rendelkez6 szakember 4ltal.

A felmérés végzése soran jelentds gondot okozott, hogy az intézményekre vonatkozé adatok
nem egy helyen, hanem kiillonbozé szervezeti egységeknél, esetleg az intézménynél voltak
megtalalhatok.

Az energiamegtakaritasi lehetoségek koziil kiemelt szerep jut a szemléletformalasnak, mely
soran nem csak az intézményeknél érheto el energia megtakaritas.

A sziikséges energiamegtakaritasi beavatkozasok harom csoportba keriiltek besorolésra.

Az els6 csoportba a beruhdzast nem igényl6 beavatkozasok keriiltek, melyek az intézmény éves
energiafogyasztdsanak 3-5 %-os megtakaritdasat eredményezik. Jellemzbéen ezek a
beavatkozasok révidtavon, egy éven belil megvalosithatok.

Masodik csoportba a minimalis raforditast igényl6 beavatkozasok keriiltek, melyek 4ltalaban
1-3 éven beliil keriilhetnek megvalositasra, és az intézmény éves energiafogyasztasanak 7-10
%-0s megtakaritast eredményezik.

A harmadik csoportban a beruhazast igényld beavatkozasok keriiltek, melyek tulnyomo részben
kiilso forrds bevonasaval 4-5 éven belill valosithatok meg és az éves energiafogyasztas 10-30
%-0s megtakaritasat eredményezik.

A beavatkozasok rendszerezése soran az alabbiak kertiltek megallapitasra:

Erodsségek:
Otvoskonyi Koézség Onkormanyzatanak elkételezettsége a fenntarthatdsag mellett, valamint a

korabbi években szerzett tapasztalatok, mind a beruhazasok (intézmény-feltjitasok), mind a
palyazatok terén.

Gyengeségek:
Az energia-megtakaritasi beavatkozasokat hatékonyan iranyitd tudo energetikus végzettséggel
rendelkez6 szakember hidnya, valamint a sajat pénzforras hidnya.

Lehetéségek:
Az energia-megtakaritist eredményezd, valamint a megujulé energia felhaszndalasat tamogato

palyazati forrasok elérése.
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Fenyegetések/veszélyek:
A jelentds energia megtakaritast eredményez6 beruhazasok elmaradésa forrashidany miatt,

valamint az épiileti adottsagok korlatozottsaga.

Erosség Gyengeség
Belsé tényezok, amelyek segitenek a Belsé tényezok, amelyek gatoljak a célok
célok megvaldsitasaban megvalositasat

A korabbi beruhdzdasok soran szerzett
szakmai tapasztalatok. A fenntarthatosag

Sajat pénzforras hianya. Energetikus
szakember hianya, valamint a korszeriitlen
elavult rendszerek.

iranti  elkitelezettség. A dolgozok
energiatudatos gondolkoddsa.
Lehetoség
Kiils6é tényezdk, amelyek segitenek a

célok megvaldsitasaban
Energia megtakaritasi és megujulo
energiak alkalmazasat tamogato
palyazati forrasok elnyerése.

Fenyegetések/veszélyek
Kiilsé tényezok, amelyek gatoljak a célok
megvaldsitasat
A beruhazasok megvalositasahoz sziikséges
forrasok hianya.

Otéves intézkedési terv megvalositani kivint energia megtakaritisi intézkedései:

Felelos
személy

Becsiilt éves Hatarido
megtakaritds (mért
mértékegység)’

3%

Beruhdzdst nem igényld rovidtavi
beavatkozasok

2017.12.31. | polgarmester

szokdasok  valtoztatdasa,  felelGsok
kijelolése  (pl.  nyaron  éjszakai
atszelloztetés,  gépi  szelloztetés
hianydban ésszerii szelloztetés télen)
lizemeltetési menetrendek dralakitdsa
(fiitési, napi, heti menetrend, az
tizemsziinetben a belsé homérséklet
csokkentése, a fiitési szezonban a
fiitési  rendszer vizhémérsékletének
csokkentése)
a rendszerek tizemelesi
hatékonysaganak novelése a
rendszeres ellendrzéssel és
karbantartassal
szemléletformalo intézkedések:

e dolgozok

energiahatékonysagi képzése

2017.12.31. | polgarmester

3%

2017.12.31.

polgarmester

3%

2017.12.31.

polgarmester

3%

szokasok
felelosok

o felhasznaloi
megvdltoziatdsa,
kijelolése

! A mérééran vagy a vasdrolt energia esetén a szolgiltaté altal kibocsatott szamlan szerepld
mértékegységben
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e figyelemfelhivo Jeliratok

elhelyezése

® energia megtakaritdsra

vonatkozo dolgozoi
Javaslatok tamogatdasa,
motivacio
tervszerti megeldzd karbantartas 3% folyamatos | polgarmester
2017. évtdl | karbantarto
rendszeres ellendrzés, karbantartds 3% folyamatos | polgarmester
2017. évtsl | karbantarté
Minimadlis raforditdst igénylo Becsiilt éves Hatarido Felelos
beavatkozdsok megtakaritas (mért személy
meértékegység)
energetikai tanusitvanyok 0 % 2018.12.31. | polgarmester
elkészittetése
energetikai rendszer beszabalyozasa, 5-10 % 2018.12.31. | polgarmester
folvamatos ellendrzése
energiatakarékos berendezések 7-10 % 2018.12.31. | védéné,
(szamitogépek, monitorok, hiité, sth.) RS,
p o 2 polgarmester
beszerzése, a meglévd berendezések
hasznalata soran az
energiatakarékos hasznalatra valo
torekvés (pl. szamitogép kikapesoldasa
utan a halozatbol valo levalasztasa)
miianyag ablakok, ajtok iitkizésénél 7-10 % 2018.12.31. | polgarmester
rugalmas  tomités  elhelyezése, karbantarto
légzards  javitasa  (zarszerkezetek
Javitasaval, beallitasaval), ajtoknal
huzatfogo kefe felszerelése
energiatakarékos vilagitotestek | 10 % -2.294 Ft—62 | 2018.12.31. | polgarmester
beszerzese (kiil- és beltérben) kWh
épiiletgépészeti veszteségfeltards 10 % 2018.12.31. | polgarmester
vagy energetikai audit elkészittetése
a vilagitasi rendszer programozott 5-7% 2018.12.31. | polgarmester
miikodtetése, Jjelenlét-érzékelk
felszerelése
Beruhazassal jaro intézkedeések becsiilt éves Hatarido Felelos
megtakaritas (mért személy
mértékegység)
energiatakarékos vizadagolok 10 % 2020.12.31. | polgarmester
felszerelése (perlatorok)
elektromos  hdlozat  korszeriisitése 15 % - 3.441 Ft - 93 2020.12.31. | polgarmester
(LED rendszer kiépitése) kWh
épiilet nyari hévédelmének javitdsa nem mérhetd 2020.12.31. | polgarmester

(arnyékolok beépitése, redony)
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Forras esetében (pdlydzat, becsiilt megtakaritas (mért mértékegység)
tamogatds) megvalosithato
beruhazdssal jaro intézkedések

flitéskorszeriisités (meglévd rendszer 10 % -21.528 Ft — 184 m*®
teljes atalakitisa — kondenzacios
kazan beépitése)
épiiletburok utolagos hdszigetelése 30 %
(150 mm EPS tabldkkal)
épiilet  padlasfodéem  hdszigetelése 10 %
(100 mm vastag kdzetgyapot)
épiilet magastetd hdszigetelése (200 15 %
mm vastag kozetgyapot)
megujulo  energiaval  elektromos 40 %
korszertisités (fotovoltaikus
napelemes 10 KW  rendszer
telepitése)
haszndlati - melegviz  korszeriisités 30 % - 6.919 Ft — 187 kWh
(napkollektor telepitése és hékiozld 20 % - 42.939 Ft — 367 m?
rendszerre kotése)

A nyomon kovetésért felelés személy vagy személyek nevének a meghatarozasa:

Kapcsolattarto  személy Nemzeti Energetikusi | Tamas Csaba polgarmester
Halozat fele:
Az energiahatékonysdagi eredmények nyomon | Tamas Csaba polgarmester és Héjjas
kovetéséért feleli's személyek: Janos karbantarto

1. Az épiilet alapadatai

A 7543 Beleg, Kossuth utca 96. szam alatti kozosségi haz épiilete az 1900-as években épiilt.
Korédbban lakohaz volt, majd az 6nkormanyzat megvasarolta és szolgalati lakas lett. Mai
allapotaban kozmiivel6dési funkciot lat el, illetve az altalanos iskolas gyermekek étkezésének
helyét adja. Az épiilet két részbol all, a gyogyszertar rész kb. 20 m?, a kozosségi haz rész pedig
65 m? alapteriiletq.

Az épiilet labazata tégla, falazata tomor tégla, hoszigetelés nélkiil. A tetd jellege magas, a
tetOszerkezet fa és régi tipusi cserép fedi. A teté nem hoszigetelt.

Az épiilet 2009-ben felujitasra keriilt, melynek kovetkeztében hiszigetelt fokozott 1égzarasu
milanyag bejarati ajt6 (REHAU 60 mm profil, u=1,4 W/m°K) és ablakok (REHAU 60 mm
profil, u=1,4 W/m?K) keriiltek beépitésre. A beltéri ajtok hagyomanyos pallétokos ajtok.

Az épiiletben a vilagitas hagyomanyos fénycs6 armatiraval, neoncsdvekkel és buraval takart
hagyomanyos izzéval valosul meg.

Az épiilet flitési rendszere parapetkonvektoros gazfiités, a hdleadas 4 db konvektoron keresztiil
valosul meg. A meleg vizet 1 db HAJDU tipusu villanybojler biztositja.

A kozosségi haz gyogyszertari részén szintén konvektor talalhatd, a meleg vizet pedig 1 db 5
literes villanybojler biztositja.
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Fobb beavatkozdsi teriiletek és energia megtakaritasi célok:

1./ Az épiilet fiitési rendszerének korszerlsitése, zart, keringetd szivattyus, kiilsé/belsd
homérsékletre szabalyozo vezérlo rendszerrel, kdzponti fltés radiatorokkal. Nagy hatasfoka

kondenzacios gazkazan beépitése. Cél, legalabb 15 %-os f6ldgaz megtakaritas.

Az energia-megtakaritas, valamint a CO; kibocsatas mellett a kondenzacios kazanok NOy

kibocsatasa is kevesebb, 50 %-a a legjobb atmoszférikus kazanok kibocsatasanak.

2./ A padlastér hoszigetelése. Cél, legalabb 10 %-os megtakaritas.

A szigetelés kovetkeztében csokken a hohidhatas, tehat nem torténik allagkarosodas, nem
alakul ki penész. A szigetelés hatisara a szerkezet hotarold képessége novekszik, csékken a

fagyhatas és az esOviz beszivargas kockazata.

3./ A vizhasznalat és a meleg viz eloallitas a jelenlegi gyakorlathoz képeset kondenzacios kombi

gazkazan beépitésével.

A 2016. évben felhaszndlt energidara vonatkozo adatok:

Foldgaz
Elektromos aram 622 kWh/eév
Viz 12 m’/év

1.836 m*/ év

214.812 Ft
23.014 Ft
11.354 Ft

A foldgaz fogyasztasbol eredd COa kibocsatas: 1.836 m* x 0,203 kg =372,7kg=0,4 t

A villamos-energia fogyasztasbol eredé CO, kibocsatas: 622 kWh x 0,365 kg = 227,03 kg = 0,23 t

Az éplilet/épiiletegyiittes f6bb adatait tablazatos formaban célszerii rogziteni legalabb az alabbi

tartalom szerint:

Az
épiilet/épiiletegyiittes
alapadatai

Az ingatlan cime

7543 Beleg, Kossuth utca 96.

Helyrajzi szama

229

Tulajdonos /
Megrendel$ neve

Beleg K6zség Onkormanyzata

Az ingatlan
megnevezese

Kozosségi Haz

Létesitmény funkcioja

kézmiivelddési funkcio, rendezvények tartésa, gyermekek
étkeztetésének biztositasa, asszonykdrus dsszejovetelének
szintere

Védettség (helyi vedett, nincs
miiemlék)
Hasznos alapteriilete ‘ 85 m’
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Epités ideje 1900-as évek

Epiiletszerkezet hagyomanyos

Szintszam 1

Az épiilet/épiiletegyiittes miiszaki alapadatai

Kiilso falazat (tégla, panel, stb)

tégla

TetO (lapos, magas, beépitett magastets)

magastets cseréptedéssel

Ablak (Tessauer, gerebtokos ablak, fém, stb)

mianyag hoszigetelt ablakok

AJtO (pallstokos, fém, stb.)

milanyag hoszigetelt bejarati ajtok és
hagyomanyos palldtokos beltéri ajtok

Felhasznalt energia (fildgdz, tavhé, benzin, gazolaj,

villamos energia, megujulo, stb.)

foldgaz, villamos energia

Fltési rendszer (kozponti, konvektor,sth.) 4 db konvektor
Szello6zési rendszer (hévisszanyerds, stb.) nincs
Hoétermeld (gazkazin, vegyes tiizelésii kazdn, stb.) nincs

Holeadd (radidtor, padisfiités, konvektor, stb.) konvektor
HMV rendszer (gdzkazdn, tavhé, napkollektor, stb.) villanybojler
Hutési rendszer (split, kizponti kiima) nincs

Vilagitas (kompakt, neon, led, stb)

hagyomanyos fénycsé armatiira

Eves kihasznaltsag (nap/év):

252 nap/év

Epiilet energetikai besorolasa (amennviben

nem késziilt

rendelkezésre dll energetikai tanuisitvany).

2. Energiamegtakaritasi intézkedési lehet6ségek

A sziikséges energiamegtakaritasi beavatkozasok harom csoportba kertiltek besorolasra:

Az els6 csoportba a beruhazast nem igényl6 beavatkozasok keriiltek, melyek az intézmény éves
energiafogyasztasanak 3-5 %-os megtakaritasat eredményezik. Jellemzdéen ezek a
beavatkozasok rovidtavon, egy éven beliil megvalosithatok.

Masodik csoportba a minimalis raforditast igénylé beavatkozasok keriiltek, melyek altalaban
1-3 éven beliil keriilhetnek megvaldsitasra, és az intézmény éves energiafogyasztasanak 7-10
%-o0s megtakaritast eredményezik.

A harmadik csoportban a beruhazast igénylo beavatkozasok keriiltek, melyek tilnyomo részben
kiilso forras bevonasaval 4-5 éven beliil valosithatok meg és az éves energiafogyasztas 10-30
%-o0s megtakaritasat eredményezik.

A beavatkozasi javaslatok kidolgozasa soran fel kell tarni minden olyan lehetdséget, amellyel
energia megtakaritas érheto el. Az intézkedési terv alapja az intézmény energetikai allapotanak
felismerése.
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2.1. Beruhazast nem igénylé beavatkozasok

Beruhazast nem igénylé beavatkozasok, melyek az intézmény éves energiafogyasztasanak 3-5
%-0s megtakaritasat eredményezik. Jellemzoen ezek a beavatkozasok révidtavon, egy éven
beliil megvaldsithatok.

rr

Energiamegtakaritasi lehetoségek részletes leirdsa intézkedésenként:

Intézkedés Becsiilt éves megtakaritis (mért
mértékegység)
szokasok valtoztatdsa, feleldsok kijelilése (pl. 3%

nyaron éjszakai szelloztetés, gépi szelloztetés
hianydban ésszerii szelldztetés télen)
tizemeltetési menetrendek dtalakitdsa (fiitési, 3%
napi, heti menetrend, az iizemsziinetben a belsé
homeérséklet csokkentése, a fiitési szezonban a
flitési rendszer vizhomérsékletének csokkentése)

a rendszerek iizemelési hatékonysaga a 3%
rendszeres ellendrzéssel és karbantartdssal
novelhetd
szemléletformalo intézkedések: 3%

o dolgozok energiahatékonysagi képzése

e felhaszndloi szokasok megvaltoztatasa,
felelGsok kijelolése

o figyelemfelhivo feliratok elhelyezése

® energia megtakaritasra vonatkozo
dolgozoi javaslatok tamogatasa,

motivacio
tervszerti megeldzd karbantartdas 3%
rendszeres ellenorzés, karbantartds 3%

2.2. Minimalis rdaforditast igénylo beavatkozasok

Minimalis raforditast igényl6 beavatkozasok keriiltek, melyek altalaban 1-3 éven beliil
keriilhetnek megvaldsitasra, €s az intézmény éves energiafogyasztasanak 7-10 %-os
megtakaritast eredményezik.

Energiamegtakaritasi lehetoségek részletes lefrdsa intézkedésenként:

Intézkedés Becsiilt éves megtakaritds (mért
mértékegység)
energetikai tanusitvanyok elkészittetése 0 %
energetikai rendszer beszabalyozasa, folyamatos 5-10 %
ellendrzése
energiatakarékos berendezések (szamitogépek, 7-10 %
monitorok, hiiték, sth.) beszerzése, a meglévd
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berendezések haszndlata soran az
energiatakarékos hasznalatra valo térekvés (pl.
szamitogép kikapcsolasa utan a halozatbol valo
levalasztasa)
miianyag ablakok, ajtok iitkozésénél rugalmas 7-10 %
tomités elhelyezése, légzaras javitasa

(zarszerkezetek javitasaval, beallitasaval),

ajtoknal huzatfogo kefe felszerelése

energiatakarékos vilagitotestek beszerzése (kiil- 10 % - 2.294 Ft — 62 kWh
és beltérben)
épliletgépészeti veszteségfeltaras vagy energetikai 10 %
audit elkészittetése
a vilagitasi rendszer programozott mitkodtetése, 5-7%

jelenlét-érzékeldk felszerelése

2.3.Beruhazast igénylo intézkedések

Beruhazast igénylé beavatkozasok, melyek tulnyomo részben kiilsé forras bevonasaval 4-5
éven belill valosithatok meg ¢és az éves energiafogyasztas 10-30 %-os megtakaritasat
eredményezik.

Energiamegtakaritdsi lehetoségek részletes leirdsa intézkedésenként:

Intézkedés Becsiilt éves megtakaritdas (mért
mértékegyséeg)
energiatakarékos vizadagolok felszerelése 10 %
(perlatorok)
épiilet nyari hévédelmének javitasa (arnyékolok nem mérhetd
beépitése, redony)
elektromos hdlozat korszeriisitése (LED rendszer 15 % - 3.441 Ft—93 kWh
kiépitése)
épiiletburok utolagos hdszigetelése (150 mm EPS 30 %
tablakkal)
épiilet padlasfodém hdszigetelése (100 mm vastag 10 %
kozetgyapot)
épiilet magastetd hiszigetelése (200 mm vastag 15%
EPS kozetgyapot)
megujulo energiaval elektromos korszeriisités 40 %
(fotovoltaikus napelemes 10 KW rendszer
telepitése)
flitéskorszertisités (meglévd rendszer teljes 10 % - 21.528 Ft — 184 m*
dtalakitasa — kondenzacios kazan beépitése)
hasznalati melegviz korszeriisités (napkollektor 30%-6.919 Ft — 187 kWh
telepitése és hokozlo rendszerre kitése) 20 % - 42.939 Ft — 367 m?
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3. Megvalositott intézkedések

Az elmult 6t évre vonatkozdan nem késziilt intézkedési terv.

A kozosségi haz épiilete 2009-ben felujitasra kerilt. A felujitas kovetkeztében hoszigetelt
fokozott Iégzarasi milanyag bejarati ajto és ablakok kertiltek beépitésre.

4. Megvaldsitandé intézkedések meghatarozasa

Az energiahatékonysag novelése, illetve a lehetGségek feltarasa érdekében a meghatarozott
javaslatokat a megvalositas tervezett idOpontja szerint sorba rendeztiik. Minden egyes
javaslathoz felelést, megvalositasi hataridot és becsiilt megtakaritasi potencial keriilt

hozzarendelésre.

A fejlesztési intézkedések megvaldsitasi sorrendjének kialakitasakor a rendelkezésre allo
emberi és pénziigyi er6forrdsok mellett a miszaki szempontokat is figyelembe vettiikk. Az
egymasra €piilld intézkedések nem megfeleldé megvalositasi sorrendje tobbletkdltségeket

eredményezhet.
Beruhazast nem igényld rovidtivi becsiilt éves | Tervezett Felelos
beavatkozdasok megtakaritas | idopont személy
(eloz0 évihez
képest %
ardanyban)
szokasok valtoztatasa, feleldsok kijelolése (pl. 3% 2017.12.31. | polgarmester
nydaron éjszakai dtszelldztetés, gépi szelldztelés
hianydaban ésszerii szelldztetés télen)
tizemeltetési menetrendek datalakitdasa (fiitési, 3% 2017.12.31. | polgarmester
napi. heti menetrend, az tizemsziinethen a belso
homeérséklet csokkentése, a fiitési szezonban a
flitési rendszer vizhdmérsékletének
csokkentése)
a rendszerek iizemelési hatékonysaga a 3% 2017.12.31. | polgarmester
rendszeres ellendrzéssel és a karbantartdssal
novelhetd
szemléletformalo intézkedések: 3% 2017.12.31. | polgarmester
e dolgozik energiahatékonysagi képzése
e felhasznaloi szokdsok megvaltoztatasa,
Sfeleldsok kijelolése
o figyelemfelhivo feliratok elhelyezése
e energia megtakaritdsra vonatkozo dolgozoi
Javaslatok tamogatasa, motivacio
tervszerii megel6z6 karbantartas 3% folyamatos | polgarmester
2017. évtél | karbantart6
rendszeres ellendrzés, karbantarids 3% folyamatos | polgarmester
2017. évtdl | karbantart6
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Beleg K6zség Onkormanyzata Kézosségi Haz

Energiamegtakaritasi intézkedési terv

Minimadlis rdaforditdst igényld Becsiilt éves Becsiilt Tervezett Felelos
beavatkozasok megtakaritds koltség idopont személy
elozo évihez
képest %
ardnyban
energetikai tanusitvanyok 0% 50.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
elkészittetése
energetikai rendszer 5-10 % 100.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
beszabalyozasa, folyamatos
ellendrzése
energetikai berendezések 7-10 % 130.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
(szamitogépek, monitorok, hiitdk,
sth.) beszerzése, a meglévd
berendezések hasznalata soran az
energiatakarékos hasznalatra valo
torekvés (pl. szamitogép
kikapcsolasa utan a halozatbol valo
levalasztasa)
miianyag ablakok, ajtok 7-10 % 120.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
iithkozésénél rugalmas tomités karbantart6
elhelyezése, légzaras javitasa
(zarszerkezetek javitasaval,
beallitasaval), ajtoknal huzatfogo
kefe felszerelése
energiatakarékos vilagitotestek 10 % -2.294 Ft | 150.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
beszerzese (kiil- és beltérben) — 62 kWh
épiiletgépészeti veszteségfeltards 10 % 150.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
vagy energetikai audit elkészittetése
a vilagitasi rendszer programozott 5-7 % 200.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
miikodtetése, jelenlét-érzékeldk
felszerelése
Beruhazassal jaro intézkedések Becsiilt éves Becsiilt Tervezett Felelos
megtakaritas koltség idopont személy
elektromos halozat korszeriisitése 15 9% -3.441 Ft | 350.000 Ft | 2019.12.31. | polgarmester
(LED rendszer kiepitése) — 93 kWh
energiatakarékos vizadagolok 10 % 150.000 Ft | 2020.12.31. | polgarmester
felszerelése (perlatorok)
épiilet nydari hévédelmének javitdsa | nem mérheté | 250.000 Ft | 2019.12.31. | polgarmester
(arnyékolok beépitése, redony)
Forrds esetében - palydzat, Becsiilt éves Becsiilt Tervezett Felelos
tamogatds - megvalosithato megtakaritds koltség idopont személy
beruhazdssal jaro intézkedések
épiilet padlasfodém hdszigetelése 10 % 800.000 Ft | 2022.12.31. | polgdrmester
(100 mm vastag kozetgyapot)
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Beleg K6zség Onkormanyzata Kézosségi Haz
Energiamegtakaritasi intézkedési terv

megujulo energiaval elektromos 40 % 25MFt | 2022.12.3]. | polgarmester
korszeriisités (fotovoltaikus
napelemes 10 KW rendszer

telepitése)
fiitéskorszeriisités (meglévo rendszer | 10 % - 21.528 Ft 2MFt 2022.12.31. | polgarmester
teljes atalakitasa — kondenzacios ~ 184 m*

kazan beépitése)

hasznalati melegviz korszeriisités | 30 % elektromos | 2 M Ft 2022.12.31. | polgarmester
(napkollektor telepitése és hokozlo aram, és 20 %

rendszerre kotése) foldgaz
épiilethurok utolagos hoszigetelése 30 % 1,5 MFt | 2022.12.31. | polgarmester
(150 mm EPS tablakkal)
épiilet magastetd hészigetelése (200 15 % 1 M Ft 2022.12.31. | polgarmester

mm vastag EPS tablakkal)

5. Avégrehajtas nyomon kovetése

A tervben foglaltak végrehajtasat minden év februar 28. napjaig felil kell vizsgalni. Az
energiafogyasztasi adatokat (szamlakat) havonta ellendrizni sziikséges, az esetlegesen
felmeriilé meghibasodasok mielobbi megsziintetése érdekében.

Felelds: Gelencsér Edit ligyintéz6 és Héjjas Janos karbantartd
Az energia-fogyasztas adatait az éves koltségvetési terv készitésekor kell attekinteni.

Felelds: Tamas Csaba polgarmester

6. MELLEKLETEK

6.1. Epiiletenergetikai tanusitvanyok mésolatai

6.2. Egy¢b vesztesegteltarasok dokumentumai

6.3. Tervezett szemléletformalasi akciok

6.4. Fotodokumentacio

6.5. Az intézkedési terv elkészitésében kozremiikodo szakemberek felsorolasa
6.6. Ingatlanvagyon-kataszter épiilet nyilvantarté lap
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Megnevezése: Kozdsségi haz Rendezett Hrsz.: 229/ i f

Ing.cim: 1417127 Beleg Ker.: Intézm. : Szakag:
Utca: KOSSUTH U Hazszam: - Felfektetés:99.11.22
Hazszam: = Korl.fk.térvény a.

Jelleg: 12611-0001 Mivel&dési otthon, haz, szabadidd kézpont, k&zbsségi haz,

Tulajdonos KSH torzsszdma: 1417127 Neve: Polgdrmesteri Hivatal
Cime: 7543 Beleg
Kossuth utca 96.

Csatolt betétlapok jegyzéke

Betétlap menevezése szama (db) Betétlap menevezése szama (db)
"I" Ingatlan adatlap 1 "H" Koézmi ta&vfltés betétlap 0
"F"* Fo&ldterllet betétlap 1 "S" Strand, firdd betétlap 0
"Z" Zéldterllet betétlap 0 "O" Sportlétesitmények 0
"V Vizek, kdzcé&ld vizilét. 0 "Y" Kézlekedési mitargyak 0
"U" Kbzlekedési terillet 0 "P" Egyéb épitmény betétlap 1
"T" Kbztemetd betétlap 0 "L" Lak&as betétlap 0
"E" Lakéépllet betétlap 0 "B" Nem lakas céll helyiség 0
"N" Intézmény v. nem l.c.ép. 1 "W" Becsult érték betétlap 5
"R" Uzemi éplilet betétlap 0 "Q" Szamviteli betétlap 0
"D" Melléképlilet betétlap 0 "M" Médosité adatlap 1
"K" K&ézmll viz-,csatorna 0 Osszesen: 10
Alairasok
Adatnyilvantartas vezetdije Kitdltésért felelds
P.H.

Az ingatlanra vonatkozdé egyéb megjegyzések:



| Onkormanyzati Ingatlanvagyon-kataszter | Ingatlan "I"

| I

| Naplé: 67 | Lap: 1| Ing.j.: 12611-0001 | Helyr.szam: 229/ // |

Ingatlannyilvantartdsi adatok

Ingatlan megnevezése: Kozdsségi haz

Ingatlan cime: Févaros, megye: 14 Kerilet:

Helyiség azonositd tédrzsszama: 1417127 Beleg

Utca,héazszam: KOSSUTH U

Utca,hédzszam:

*Térképszelvény szama:

I
+
Az ingatlan orsziga: I magyar 1
+
Az ingatlan fekvése: | belterulet 1
+
A foldrészlet nagységa: | ha m2 1762
+
A féldrészlet tulajdonjoga: | a foldrészlet kizardlag énk.tul. 1
4
|Adatk®z1lS (MAK stat.) KSH kodja: | Beleg 1417127|
+
A vagyon jellege: | tdrzsvagyon része 1
-
Az ingatlan forgalomképessége: | Korlat. forgalomképes toérvény a. 3
+
|A teriileten 1lévé épliletek, épitmény| db 1|
I + i
|IMiemléki és természetvédelmi védett| Nincs védettség 1|
I + I
|Epiletek mitemléki besorolasuak (£6k| I
+ I
I

|IMiemléki, természetvédelmi torzssza|

Tulajdoni adatok

|A tulajdonszerzés jogcime: | Allami tulajdonbdl ingyenesen énkor 1|
+
|A tulajdonba kertilés idd&pontija: | év/hé/nap 1991 01 01|

Ingatlanra bejegyzett jogok és tények

s




Résztulajdoni adatok

A tulajdonos

neve:
cime:

kizadrdlagos tul.:
tulajdoni hanyad:

m2

A tulajdonos

neve:
cime:

kizardlagos tul.:
tulajdoni hényad:

m2

A tulajdonos

neve:
cime:

kizéardlagos tul.:
tulajdoni héanyad:

m2

A tulajdonos

neve:

cime:

kizdrbélagos tul.:
tulajdoni héanyad:

m2

A tulajdonos

neve:
cime:

kizadrdlagos tul.:
tulajdoni hanyad:

m2

Kezeldi, szolgdltatdi adatok
|Vagyonkezeld kéd: | a képviseldtestiilet hivatala 1|
\ név: |Képviseld Testiilet Hivatala
| cime: | 7543 Beleg Kossuth u. 97 |
I + {
|Uzemeltetési kéd: | a képviselétestilet hivatala 1|
| név: |Képviseld Testiilet Hivatala
| cime: | 7543 Beleg Kossuth u. 97 |
| + |
|Uzemeltetésre atadott |
Ertékadatok

Kényv sz. bruttd érték (Q lap) | dédtuma: 2014.01.02 eFt: 11856,776

+
Becstilt érték (W lap) | év: 2009 eFt: 20011,000

<+
Allagmutaté | 80-99 % 6 %: 90

Egyéb megjegyzések:

01::12.31

Adatrbgzités:

Adatellendrzés:

Szamitdgépl rogzités:
03.03.14




| Onkormanyzati Ingatlanvagyon-kataszter | Foldtertlet "Fr |

| Naplé: 67 | Lap: 2 | Ing.j.:

12611-0001 | Helyr.szam: 229/ /[ / |

A féldtertlet alapadatai

|A foldrészlet rendeltetése:

mivelés aldl kivett egyéb teriilet 4|

|
| +
|A mivelési &g jellege: | mivelés alél kivett egyéb teriilet 11|
A féldrészlet nagysaga: T ha m2 1762
A terllet aranykorona értéke: T
|A mivelés alél kivett e.fsld. jelleT egyéb mivelés aldl kivett teriilet 21|
A telek jellege: T dltalédnos telek 1
Beépitettség: T a tulajdonos énk. altal beépitett 2
Beépitési mdéd: T szabadon 4116 1
A telek beépitettségi foka: T %
OTEK, rendelet szerinti épitési 6vez? 0

A féldtertilet kdzmlvesitettsége
Villany ellatottsag: | van 2|
| Tvéviz ellatds: T vizelldtds kozmlves hilézatrél 3:
!Szennyviz elvezetés: T zart rendszerl 3!
|Csapadékviz elvezetés: T nyilt &rok szikkasztd rendszeri 2{
Taziviz vezeték: T nincs 1
Gaz ellatéas: T nincs 1
Ertékadatok

Kényv sz. bruttd érték (Q lap) | datuma: 2003.03.10 eFt: 53,000
Becsllt érték (W lap) T év: 2001 eFt: 53,000

Egyéb megjegyzések:

Adatrogzités: Adatellendrzés:

Szamitdgépl rogzités:
03.03.14




Onkormanyzati Ingatlanvagyon-kataszter

| Nem lakés ép. "N"

Napld: 67 | Lap: 7 | Ing.j.: 12611-0001 | Helyr.szé&m: 229/ [/ /
Jogi rendezettsége: | rendezett 1
+
[Funkcié szerinti megnevezése: Mivelédési otthon, héz, szabadidé k& 12611

Az éplulet cime:

Beleg, Kossuth u.

|Rendeltetéstdl eltérd hasznilat:

|

+

l

+

I

4
|IRendeltetési egyséqg azonositéja: IMivel&édési otthon, héz, szabadidé ko 12611
! + l
|Rendeltetési egység mérdszéama: | féréhely 1|
| + |
| Kapacitéas: | 50|

+ I
|az éplilet forgalomképessége | korlatozottan forgalomképes térvény 3 |

¥ I
| *Hasznos alapteriilet: | m2 85 |
i + |
|F6 funkcid helyiségei 6ssz: | db 2 m2 40|
|Ebb&1l (megnevezést beirni): | Szoba db 1 m2 32|
| | ElStér db 1 m2 8|

| db m2

| db m2

| db m2

+
Kiszolgald helyiségek dsszesen: | db m2

+
| Ebb&1 Tanmthely: \ fhely m2

+
Tornaterem: | db m2

o
Uszoda: | db m2

e
Tovabbi kiszolgdld hely. : | Konyha do 1 m2 9

+

| Mosdé db 2 m2 6

+

| we do 2 m2 6

+ |

| El6tér db 1 m2 12

o

| db m2

+

| db m2

e

| db m2

+
Sportpalyédk szama: | db m2




Tarsashazi kdlén tulajdon alapteriil | m2
Kézds tulajdoni hanyad T /
Kilén tulajdon rendeltetése: T
forgalomképessége T
Az Epités éve T 1825
Az utolsd felhjitads éve: T 1965
Beépitett alapteriilet: T m2
Szintek szama: T db 1
Szintek Osszes nettd teriilete: T m2 85
Pinceszint terllete: T m2
[Figgéleges teherhordé szerkezet: T hagyoményos, falazott 1|
|Az épililet tetdszerkezete: T magas 1:
}Tetétéri beépitettség: T nem beépithetd ll
!Az éptilet allapota: T részleges felijitdssal megfeleldvé 2!
{A flités rendszere: T k6zponti fdtés 2{
Melegviz ellatés: T egyedi 4
Egyéb ellatottséag: T
| Felvendk, mozgdlépcsdk szama T
Akadadlymentességi kdévetelmények T
Az intézmény értékadatai
Kdnyv sz. bruttd érték (Q lap) | datuma: 2014.01.02 eFt: 4339,321
BecslUlt érték (W lap) -}L év: 2001 eFt: 5774,000
Allagmutatd T 80-99 % 6 %: 90
Egyéb megjegyzések:
Adatrégzités: Adatellendrzés: Szamitogépi régzités:
03.03.14




| Onkorményzati Ingatlanvagyon-kataszter

|Egyéb épitmény "p"

| Naplé: 67 | Lap:

11 | Ing.j.:

12611-0001 | Helyr.szam: 229/

/o

I
|
|

Egyéb épitmény alapadatai

Az épitmény azonositdja:

|Egyéb sport és (dilési céld épitmény 24120

+
Kerités hossza: | m
+
Garézs alaptertilete: | m2
allashelyek szama: | db
+
Uzemanyagtarold tartaly tartdlyck s| db
térfogata: I m3
+
Légoltalmi &véhely alapterilete: | m2
| befogadd képessége: | bife}
+
Kilatétorony magassiga | m
+
R&didé, TV addétorony magasséaga: | m
kapacitésa: I o
¥
Transzformatorhaz | db
+
| Szabadtéri szinpad befogadd képessé| fé I
+ |
|Kertmozi befogadd képessége: | pifle’ |
I + I
|[Kéztéri mialkotéas neve: | |
| jellege: | |
I - I
|A kdztéri mialkotds tdrzsszéma: | |
I + I
|Udvari fiirdémedence | db |
+ I
Kébeltelevizid-haldzat | fm |
I
Egyéb db |
Ertékadatok
Kényv sz. bruttd érték (Q lap) | datuma: 2014.01.02 eFt: 7464 ,455
+
Becs(lt érték (W lap) | év: 2009 eFt: 14184,000
+
Allagmutatd | 80-99 % 6 %:
Egyéb megjegyzések:
Jatszotér és park épitése
Adatrégzités: Adatellendrzés: Szamitogépi rdégzités:
s i 10.02.18




